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Prüfungsgrundlagen:

ONORM EN ISO 11925,Ieil2:
,,Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten, Teil 2:
Entzündbarkeit bei direkter Flammeneinwirkung"
Ausgabe: 01 . Juli 2010

öruonu EN 13238:
,,Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten - Konditionierungsverfahren und
allgemeine Regeln für die Auswahl von Trägerplaften"
Ausgabe: 15. Mä22010

EN tSO 13943:
,,Brandsicherheit - Terminologie"
Ausgabe: 15. Jänner 201 1

Prüfprogramm:

Es wurde eine Normprüfserie bestehend aus 12 Einzelversuchen (6 Flächenbe-
flammungen) sowie sechs Kantenbeflammungen am Bauprodukt ,,Mit Hilti Kunststoffdübel
X-lE(-H) versehene Tektalan@ A2-E31 -035/2-Platten" durchgeführt.

Probekörperbeschreibung laut Angaben des Antragstellers:

Typenbezeichnunq:

,,Mit Hilti Kunststoffdübel X-lE(-H) versehene Tektalan@ A2-E31-035/2-Platten"

Probekörperanzahl:

12 Stück

Probekörpe rabmessunq:

270mmx90mmx60mm

Probekörperaufbau:

50 mm starke ,,Tektalan@ A2-E31-03512" Holzwolle Mehrschichtplatte mit Steinwolle-
kern.
X-lE-H50 Kunststoffdübel (durch die Gesamtkonstruktion hindurch); 4 Stück Dübel
pro Probekörper (siehe Fotos).

a
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Datum des Probeneingangs:

14.03.2017

Prüfungsdatum:

27.04.2017

Probenentnahme:

Durch Auftraggeber

Klimatisierung:

Die Probekörper wurden gemäß ÖNORM EN 13238:2001 bei einer Raumtemperatur von
23 +l- 2 'C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 +/- 5 % über eine festgelegte Dauer
konditioniert. Das Datum des Probeneingangs entspricht dem Beginn der Konditionierung,
wobei das Ende der Konditionierungsdauer mit dem Prüfdatum ident ist.

Beschreibung des Prüfverfahrens :

Der schwenkbare Brenner ist in vertikaler Position zu entzünden und die Flammenhöhe auf
20 mm einzustellen. Weiters ist dieser um 45'gegen seine vertikale Achse zu neigen und
horizontal soweit zu verschieben bis die Flammenspitze den festgesetäen Kontaktpunkt -

siehe Punkt ,,Beflammungsart" - erreicht hat. Die Stoppuhr ist im selben Augenblick zu
betätigen, in dem die Flammenspitze die Probe berührt und diese über eine bestimmte
Zeitdauer - siehe Punkt ,,Beflammungsdauef' - zu beflammen.

Es wurden 6 Probekörper 40 mm oberhalb des unteren Randes - auf der jeweiligen

senkrechten Mittellinie der Probe - beflammt.

tB5

Seite 3 von 15 Auftraggeber: Hilti Aktiengesellschaft / Bericht-Nr.: 316'1'12802-2 / Berichtsdatum: 14.07.2017

Beflammungsart:

Flächenbeflammunq:
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Kantenbeflamm unq:

Es wurden 6 Probekörper an der Unterkante 1,5 mm hinter der Vorderkante - auf der
jeweiligen senkrechten Mittellinie der Probe - beflammt.

Vorgenannte allgemeine Beschreibung der Versuchsdurchführung hat lediglich informativen
Charakter. Detaillierte Prüfabläufe mit Probenvorbereitungsmaßnahmen sind ausschließlich
aus vorgenannten Normen ersichtlich

Beflammungsdauer:

Je 30 Sekunden

Versuchsbeobachtungen :

Flächenbeflammunq:

o Nach ca. 3-5 Sekunden kam es zur Verfärbung der Probe im Bereich der direkten
Beflammung.

r Ab der jeweils 6. Sekunde war Schmelzen der Dübel zu vezeichnen.
o lm Zeitraum zwischen 25 und 30 Sekunden kam es zu punktueller Entzündung.
. Nach Entfernung des Brenners brannten die Proben für maximal 5 Sekunden weiter

bevor sie selbstständig verloschen.
. Die Flammenspitzen erreichten maximal 50 mm.
o Ein Abtropfen bzw. Abfallen des Materials konnte nicht festgestellt werden.

. Nach ca. 4-6 Sekunden kam es zur Verfärbung der Probe im Bereich der direkten
Beflammung.

o Ab der jeweils 10. Sekunde war Schmelzen der Dübel zu verzeichnen.
. lm Zeitraum zwischen 25 und 30 Sekunden kam es zu punktueller Entzündung.
. Nach Entfernung des Brenners brannten die Proben für maximal 5 Sekunden weiter

bevor sie selbstständig verloschen.
o Die Flammenspitzen erreichten maximal 40 mm.
o Ein Abtropfen bzw. Abfallen des Materials konnte nicht festgestellt werden.

lB5
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Beflammungszeit
30s

Kantenbeflammung
Fss 150 mm

o

Ja

Brennendes Abtropfen /
Abfallen

Nein

Flächenbeflammung
FsS 150 mm

b

Ja

Brennendes Abtropfen /
Abfallen

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf das Verhalten der Proben von einem Bauprodukt
unter den besonderen Prüfbedingungen bei der Prüfung; sie sind nicht als alleiniges
Kriterium zur Bewertung der potentiellen Brandgefahr des Bauprodukts in der praktischen
Anwendung zu verstehen.

Des Weiteren ist die Klassifizierung in einem Klassifizierungsbericht vorzunehmen.

!BS _ INSTITUT FUR BRANDSCHUTZTECHNIK UND
SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.
Akkreditierte Prüf-, lnspektions- und Zertifizierungsstelle

lng. Josef K ML
T niker Zeichnungsberechtigter

Dipl.-lng. (FH) Markus EICHHOR -GRUBER, MBA

IB5
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Ergebnisse:

Nein

Die detaillierten Versuchsergebnisse der Brennbarkeits- und Tropfenbildungsprüfungen
sind aus beiliegendem Prüfprotokoll zu entnehmen.

L

m
Bereichsleiter der Prüfstelle
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Fotodokumentation zur Prüfserie mit KANTEN- und FLACHENBEFLAMMUNG:

Bild 1: Probekörper vor der Kantenbeflammung

Bild 2: Probekörper nach der Kantenbeflammung
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Bild 3: Übersichtsaufnahme der Probekörper nach der Flächenbeflammung
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Bild 4: Detailansicht der Probekörper nach der Flächenbeflammung
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Prüfprotokoll

Bauprodukte - Entzündbarkelt bel direkter Flammenei nwl rku n g
Prüfung nach ÖNoRM EN lso 11925, Tell2

Antragsteller/Alde n-N r. :

Pnifdatum:

Prüfgegenstand:

Hirri 316112802-2

27.04.2017

illt Kurutslotfdübel (X-lE) versehene

Tektalan@ A2-E31 -035/2-Platten

Abluftgeschwindigkeit 2,50 mrsec

Prüler: lng. Harmes AGLAS

IBS

PK1 PK2 PK3 PK{ PK5 PK6

sich bei ca. [soc] 4 4 5 5 4 5

29 30 n 30Entzündrng purktuell [secl 27 26

10 10 9 10 10 9Schmelzsn/Schrum ilten [se]
erreicht von

35 30 40erlischt vor Eneictlen der
bei

35 40 35

/Abtropfen [socl

AbralllerYAbtopf efl [secl

PK7 PK8 PK9 Pt( 10 PK 11 PK 12

3 3 4 4 4sich [secl

lsecl 28 25 29 a 25 30

7 5 7 7lsecl 6 6

Flammerspitze srroicht Höhe
150mm

50 50 40 4t) 45 40me vor
Messmarke

/Abtroplen Is€c]

AblalllervAbtropf en [secl
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Datenblätter (7 Seiten)

Tektala n@ A2-E31 -035/2
Für Tiefgaragen- und Kellerdecken
sowie Wände

o
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und Sicherheitsforschung

K.rlt .nn, dc. &.iür.rt bo. gonac DIN EI 13$1-1: Ba'l, dO

O. XL.rll.rurle llltü & f\oftth.ixr t,d| T.td..f dl X]C+l .rL, X.lE .nl$ndl.rl(, &ln 188.
ßr.llrrrung.bitn r. 3l6t l2EO2t

B§i lrnr E Ejö.htl.(,Ytr ad grLrldblolldrrle G.ri ! H . -b.d.tr. Pn,, br.rrd!, ur,
Aiürür!..arh, .o2o (r. Adn.

D.i. G,6lg rul Cr'rdl.f. mn SAIV!..lEitt nrdr Etl !3423 üd SrE+Flrrt V.ltuch'l nrdr
ENISO !192t2 ln 6.. SB|-v.nucrr.h !.,fü ln &ndv..rlDh lin PlrllrEl.bru h .b!m
Edö.l.lcll dl .r .pl.dlllld.n Adbnl{on tri.ln r G..r, L.i. von 2.25 l|f liruli.n A,
Cru.ü dr !.inbili.n §0d.lm9 im Edb.r.bh wird in d.t m Br.ndy.ruch - rut.l,.r rahl.n
S.a. li.g.d - Gil hoh. B.l.t$üng.diöb yon 12.5 Sl. X-lE Iro n, glprot Zum V.Obich lm
R.gclbaltbh Dcrali da B.L.loüe.dcnl. 8.3 sl c.o rl
ü! Xlsati&icrung Br! d0 anbpda in Allgalllrltn dc, Modcdanfodarung h ]iltEng.n lrt
!tlll6baU.5un9.n t KofitlrKblrn unb. d.. Rdrdcd. (, B: Gnl$rcdrcnd Olbnllchlldlol O&
Richrlnio 22 . rll.vlnl Or Grq.n ril .in, Nuillad. v(rl ,r.h .l 2§0 m)

lrdaadbka daa Batoara

Anwlndurrg.aüa fflr XIE

&ton: tE .25 - 55 Nnm'

Randabatand

il hiEtalc. Randrüt nd 75 ftm

20!747.rE

t{tErl
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X{E+l A X-lE4 fli T6kt larp

B.ardYoäalcn

Anu,.rdungtrbadlngungan



Vor Audötln d,!a G..abt,lgor| tat dar X1E
Oa.rmabnlni bia :ur Obarltcha drr gsbl|! durch
d.n OrrnBtot hnörrch z u dl0dan

a.ültI galla oör ,ob Xrdlladrc:
G.nrla Eltqri.a,llbllulc am SaECül nrch
S.tzY!ßuch.n lul dü grutblL

Üb..F(,ung &r dchlig.n Enlr.iEn lgl€ rl!.l X-lld t hn
0( {.ß r AMbd.*r.rb Niq.k C 6d r.l§ (r.. x.l€-H odd x]E5)

kntrgo.nbltung
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Anvr€ndüng öer X.ll{ t€h.e

2017{7-rE
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GogoEn6ntEll Arpa.tü.g dlr Erl.8iDbi.luE
trillla Orihrad ,ut dam Eottlrd.!! al

Drt r3r .r. v.rt!zr. O!d.l!ng (l€. MorlllE rr€ürog
Eli!. b..(,lbn §ü. imnü do dGm P.odu( big.Lgt.n A.l(rg.n
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